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Resumen – De todos son conocidas las bondades de los diodos 
emisores de luz (Light-Emiting Diodes, LEDs) para la 
iluminación: alta eficiencia, larga vida útil, bajo mantenimiento, 
etc. Para hacer extensibles estas ventajas a toda la luminaria, el 
convertidor encargado de la alimentación no puede limitar sus 
características, y ha de ser también eficiente y duradero. Además, 
en el caso concreto de las lámparas LED para la sustitución de 
bombillas incandescentes hay que añadir más requisitos: la 
necesidad de reducir los costes y el cumplimiento de la normativa 
vigente de inyección de armónicos de baja frecuencia en la red de 
distribución de alterna. Por lo tanto, se exige mucho del 
convertidor a diseñar. A raíz de las últimas modificaciones 
relativas a equipos de baja potencia que ha introducido la 
normativa, surge la posibilidad de aplicar una solución topológica 
presentada en el pasado, que puede reunir todas las 
especificaciones requeridas. Este artículo propone los Reductores 
de Armónicos Activos (RA2) sin condensador electrolítico [1] 
para el diseño del convertidor CA/CC en este tipo de luminarias, 
revisando esta familia de topologías y presentando modificaciones 
sobre las mismas para conseguir los objetivos preestablecidos. 
Finalmente, esta propuesta se validará a partir de las pruebas 
realizadas sobre un prototipo de 24 W.  
Palabras clave— LEDs, convertidores CA/CC y corrección del 
factor de potencia. 
I.   INTRODUCCIÓN 
Los diodos emisores de luz (Light-Emiting Diodes, LEDs) 
son hoy en día una realidad en el mundo de la iluminación. 
Están empezando a copar el mercado gracias a sus excelentes 
características: alta eficiencia, larga vida útil, bajo 
mantenimiento, no nocivos para el medioambiente, etc. [2-3]. 
Para hacer extensible estas características a toda la luminaria, 
el convertidor que alimenta a los LEDs también ha de ser 
eficiente, robusto y durable.  
En el caso de luminarias LEDs conectadas a la red de 
distribución de baja tensión se ha de emplear un convertidor 
CA/CC. Concretando aún más la aplicación, las luminarias 
LED que sustituyen a lámparas incandescentes, fluorescentes, 
etc., denominadas lámpara de sustitución, también han de 
presentar una bajo coste y el reducido tamaño. Por lo tanto, la 
solución que se ha de proponer para el diseño y construcción 
del convertidor CA/CC no es obvia por su exigencia. 
Tradicionalmente los convertidores CA/CC conectados a la 
red distribución de alterna han de cumplir una normativa que 
limita la inyección de armónicos de baja frecuencia (IEC 
61000-3-2 [4] y ENERGY STAR® program [5]). En el pasado 
esta normativa era muy restrictiva con los equipos de iluminación 
(masivamente conectados), requiriendo de ellos una demanda de 
corriente muy sinusoidal (e.g. IEC 61000-3-2, Clase C). Este 
hecho es trascendente para el convertidor CA/CC, ya que ha de 
corregir activamente el Factor de Potencia (FP). Es tipo de 
convertidores CA/CC, los Correctores del Factor de Potencia 
(CFP), difícilmente cumplen con las especificaciones de coste y 
tamaño para las lámparas de sustitución. Sin embargo, esta 
exigencia respecto a la demanda de corriente desapareció con la 
nueva versión de la normativa para equipos de baja potencia [4]. 
A partir del 2014 los convertidores CA/CC de menos de 25 W en 
aplicaciones de iluminación deben están limitados por la Clase D, 
que impone unos límites menos exigentes que la Clase C. En este 
punto, no se hace necesaria la demanda de una corriente 
sinusoidal, y soluciones presentadas en el pasado se pueden 
rescatar para las lámparas de sustitución LED. 
Tradicionalmente, se ha usado el convertidor flyback como 
convertidor CA/CC para las lámparas de sustitución LED. Las 
principales razones son su reducido coste, simplicidad y alto FP 
(operando en Modo de Conducción Discontinuo, MCD) para los 
niveles de potencia requeridos. En este caso la eficiencia pasa a 
un segundo plano, obteniendo la mayor de todas cuando se reduce 
la frecuencia de conmutación por debajo de 100 kHz (nunca 
mayor del 85%). Muchos autores se han centrado en mejorar la 
eficiencia del flyback proponiendo diversas topologías [7-10], 
siempre sacrificando alguna otra especificación (coste, 
simplicidad, FP, etc.). Sin embargo, pocos esfuerzos se han 
realizado en las lámparas de sustitución LED en relación a su vida 
útil. No hay apenas propuestas para la eliminación del 
condensador electrolítico en estos convertidores de única etapa. 
En este artículo se propone una solución topológica para el 
diseño de un convertidor CA/CC para lámparas de sustitución sin 
condensador electrolítico. El cambio de la normativa (i.e. [4]) 
permite rescatar una familia de convertidores propuesta en el 
pasado para la corrección del FP: los Reductores de Armónicos 
Activos (RA2). Este tipo de convertidores reciclan parte de la 
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potencia de salida para conformar su corriente de entrada, 
presentando una distorsión considerable si se quiere mantener 
una buena eficiencia. La idea es proponer el RA2 sin 
condensador electrolítico permitiendo un cierto rizado de baja 
frecuencia en el bus intermedio. Tradicionalmente este rizado 
no se permitía, ya que provoca un ligero incremento en la 
distorsión de la corriente de entrada, que ahora puede no 
suponer el incumplimiento de la normativa ya que los límites 
son más laxos (i.e. Clase D). Por otro lado, en el caso concreto 
de aplicaciones LED, el rizado de baja frecuencia que se 
permitiría en el bus intermedio podría ser perjudicial, si éste se 
traslada a la corriente que alimenta los LED, produciendo 
parpadeos que pueden llegar a ser nocivos para el ser humano 
(flycker). Sin embargo, los RA2 son capaces de atenuarlo 
debido a que pueden presentar una dinámica rápida en su 
corriente de salida en lazo cerrado. 
Se va a estructurar este artículo con el objetivo de proponer a 
los RA2 cono convertidores CA/CC para el diseño y construcción 
de lámparas de sustitución LED. En el apartado II se va a repasar 
el principio de operación de los RA2. En el apartado III, se va a 
sustituir su condensador electrolítico y analizar la distorsión en la 
corriente de entrada que se produce al utilizar otra tecnología, 
siempre tomado como referencia el cumplimiento de la 
normativa. En el apartado IV se presentarán los resultados 
experimentales de un prototipo de 24 W que corrobora la idea 
propuesta. Finalmente en el apartado V se concluirá sobre la 
propuesta presentada. 
II.   REVISANDO EL REDUCTOR ACTIVO DE ARMÓNICOS (RA2) 
A.   El RA2 basado en una salida adicional forward con 
bobina retrasadora 
Los RA2 con soluciones muy bien conocidas en el contexto de 
convertidores CA/CC con corrección del FP. Aunque su 
naturaleza se puede plantear desde diversas perspectivas [10-12], 
en este artículo se va a seguir la basada en una salida forward 
adicional con bobina retrasadora. El esquemático es el que se 
muestra en la Fig. 1: un convertidor CC/CC con aislamiento 
tradicional con una salida forward adicional [11] con bobina 
retrasadora conectada entre el puente rectificador y el 
condensador de bus (CB). 
La salida forward con bobina retrasadora fue propuesta en [13] 
en el contexto de convertidores CC/CC con aislamiento galvánico 
y varias salidas reguladas independientemente. Como se puede 
ver en la Fig.1, la salida adicional es similar a una salida forward 
pero añadiendo la bobina LD entre el ánodo del diodo D1 y uno de 
los terminales del devanado secundario. Operando en Modo de 
Conducción Continuo (MCC) (i.e. L>>LD), su equivalente 
Thevenin será una fuente de tensión (VS) con una resistencia libre 
de pérdida en serie (RLF). Las deducciones de ambas expresiones 




∙ 𝑉𝑖𝑝 ∙ 𝑑,                                 (1) 
𝑅𝐿𝐹 = 𝐿𝐷 ∙ 𝑓𝑠.                                 (2) 
dónde Vip y nR/n1 son el valor de pico de la tensión en el 
primario y la relación de transformación de la salida adicional 
respectivamente, d es el ciclo de trabajo y fS la frecuencia de 
conmutación. 
A través de la salida adicional se reciclan parte de la potencia 
de salida para conformar su corriente de entrada. A mayor 
energía reciclada, la corriente de entrada será más sinusoidal. 
Sin embargo, hay que llegar a una solución de compromiso 
(calculando VS y RLF) entre eficiencia y FP, siempre 
cumpliendo la normativa vigente [4-5]. 
El análisis estático de los RA2 basados en una salida adicional 
forward con bobina retrasadora ya ha sido presentado con 
anterioridad [11]. Las ecuaciones (3)-(6) lo definen: (3) y (6) 
expresiones que definen la corriente de entrada justo después del 
puente rectificador de diodos (igdc(t)), (4) el ángulo de conducción 































).                    (6) 
dónde Vgp es el valor de pico de la tensión de entrada 
(vg(t)=Vgp·|sin(Lt)), L la frecuencia angular de red y VC la 
tensión del condensador del bus intermedio. Hay que puntualizar 
que las expresiones (3) y (6) son validas únicamente en el 
intervalo de conducción definido por [(-C)/2, (+C)/2], el resto 
del periodo de red igdc(t) es cero. 
Partiendo de la expresión (6), se pueden calcular fácilmente los 
valores mínimos del C (Tabla I), compatibles con la normativa y 
que minimizan el reciclado de potencia (i.e. diseños optimizados). 
Cabe puntualizar que los datos obtenidos de la Tabla I son para 
diseños propuestos en [11] para la maximización de la eficiencia 
de RA2, siempre limitando la tensión del condensador del bus 
 
Figura. 1. El Reductor Activo de Armónicos (RA2) basado en una salida forward 




















intermedio (vC) a valores tecnológicamente asumibles (450 V, 
tensión máxima de un condensador electrolítico estándar). En la 
Fig. 2 se representan las corrientes de dichos diseños. También se 
puede observar que la los límites más restrictivos los impone la 
Clase C, con el mayor de los ángulos de conducción mínimos.  
 
TABLA I. MÍNIMO VALOR DE C COMPATIBLE CON LA NORMATIVA 
 Cmin   (º) 
EN 61000-3-2 Clase C  140,49 
EN 61000-3-2 Clase D 63,12 
ENERGY STAR® for commercial applications  55,59 
ENERGY STAR® for residential applications  103,87 
B.   Usando el convertidor DC/DC flyback para el diseño de 
un RA2 una salida adicional forward con bobina retrasadora 
La Fig. 3a muestra la implementación del RA2 usando un 
convertidor CC/CC flyback. La Fig. 3b muestra su 
simplificación [11]. El convertidor CA/CC de la Fig. 3b, por 
su simplicidad entre todas las topologías posibles de RA2, 
parece la mejor candidata para el diseño de una luminaria LED 
de sustitución. Sin embargo, presenta dos inconvenientes. 
Primero, se pierde un grado de libertad en el diseño del RA2 
(nR debe ser igual n1), lo que supone que el valor máximo 
tensión el condensador del bus intermedio no se puede limitar 
como en otros RA2. Segundo, hay dos bobinas y un diodo extra 
en comparación con un convertidor CC/CC flyback tradicional. 
Ambos inconvenientes son el precio a pagar por la simplicidad 
de la topología y las prestaciones que se obtendrán de ella al 
eliminar el condensador electrolítico del bus intermedio. 
De la Fig. 3a se puede deducir que VC es la tensión de 
entrada del convertidor CC/CC flyback (operando en Modo de 







   ,                               (7) 
dónde n2 es el número de vueltas del devanado secundario del 





∙ 𝑉𝐶 ∙ 𝑑.                                 (8) 
Como se deduce de la expresión (8), VS es función de VC, d 
y nR/n1. Con la elección de un valor nR/n1 adecuado se puede 
escoger libremente el valor de VS (minimizando las pérdidas), 
y limitado la tensión VC en el peor de los casos. Para ello utiliza 









= 𝑉𝑔𝑝 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
𝜙𝐶
2
).           (9) 
Como se ha comentado anteriormente, la aplicación de este 
estudio a la solución propuesta en la Fig. 3b supone la pérdida 
de un grado de libertad en el diseño (i.e. nR=n1). Si de natural 
los RA2 no son soluciones aplicables a un rango universal de 
variación de la tensión de entrada (no se puede limitar el 
aumento de la tensión VC), en el caso concreto de la solución 
de la Fig. 3b este inconveniente se agrava. Sin embargo, para 
las lámparas de sustitución LED no es obligatoria una 
especificación de amplia variación de la tensión de entrada. 
III.   ANÁLISIS DE LOS RA2 CON UN RIZADO DE BAJA 
FRECUENCIA CONTROLADO EN EL BUS INTERMEDIO 
Al reducir la capacidad de CB para intentar sustituir el 
tradicional condensador electrolítico de los RA2 por otra 
tecnología, cierto rizado de baja frecuencia aflora en el bus 
intermedio. Suponiendo únicamente una componente de dos 
veces la frecuencia de red en el rizado, se puede calcular la 
expresión de la tensión del bus intermedio: 
𝑣𝐶(𝑡) = 𝑉𝐶𝑑𝑐 − 𝑉𝐶𝑎𝑐 sin(2𝜔𝐿𝑡)=𝑉𝐶𝑑𝑐(1 − 𝑘 sin(2𝜔𝐿𝑡)),  (10) 
dónde Vdc and VCac son la componente de continua y la amplitud 
de la componente de alterna respectivamente y k el rizado relativo 
 
Figura. 2. Corriente de entrada normalizada a su valor de pico para cuatro diseños 





Figura 3. Implementación de un RA2 con un convertidor DC/DC flyback. (a) 
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de la tensión del bus intermedio. Ahora la expresión del ciclo de 
trabajo (7) se puede reescribir usando (10), suponiendo que la 
tensión y la corriente de salida se mantiene constante por la acción 






.                       (11) 
Como se ha comentado anteriormente, de (11) se deduce que 
el ciclo de trabajo es modulado por el lazo de realimentación para 
atenuar a la salida el rizado proveniente de vC(t). Este hecho es de 
gran importancia para aplicaciones de lámpara LED, ya que la 
sustitución del condensador electrolítico por otra tecnología no 
produce rizado de baja frecuencia en la corriente que circula por 
los LED, y por tanto, la luz emitida no produce parpadeos 
indeseados y a veces nocivos para el ojo humano (flycker). 
Continuado con el análisis, la variación de d(t) y el rizado de 
vC(t), tienen consecuencias en el cálculo de VS (que ahora pasa a 
denominarse vS(t)). Partiendo de (8), sustituyendo d por d(t) (11) 












.                 (12) 
El hecho que vS(t) ahora no sea constante tiene también 
consecuencias sobre la corriente de entrada, ya que ahora no será 
sinusoidal durante el intervalo de conducción de los diodos del 
puente rectificador de entrada. Para la deducción de igdc(t) se 
















 𝑉𝐶𝑑𝑐(1 − 𝑘 sin(2𝜔𝐿𝑡))].                             (13) 
Cabe recordar otra vez que (13) es únicamente válida para el 
intervalo de tiempo en que vg(t) es mayor que vC(t)-vS(t). Este 









              𝑉𝐶𝑑𝑐(1 − 𝑘 sin(2𝜔𝐿𝑡𝑖)) = 0;        𝑖 = 1,2 ,       (14) 




                                (15) 
Por otro lado, la expresión de RLF se puede deducir a partir de (14) 
























−  𝑉𝐶𝑑𝑐(1𝑘 sin(2𝜔𝐿𝑡))] 𝑉𝑔𝑝|sin(𝜔𝐿𝑡)| 𝑑𝑡.  (16) 





Figura 4. Corriente de entrada normalizada al valor de pico de la tensión nominal 
para diferentes diseños optimizados y diferentes valores de k: a) EN61000-3-2 Clase 
D para un rango europeo de tensión de entrada. b) ENERGY STAR® for 





Figura 5. FP y DAT frente a k para diferentes diseños optimizado: a) EN61000-3-2 
Clase D para un rango europeo de tensión de entrada. b) ENERGY STAR® for 





























































































entrada de los RA2 (permitiendo un rizado de baja frecuencia 
controlado en el bus intermedio), se pueden dibujar la corriente de 
entrada para determinados diseños. La Fig. 4 muestra la corriente 
de entrada normalizada de los diseños en Clase D y ENERGY 
STAR® commercial anteriormente mostrados en la Fig. 3 (se han 
escogido los que menos potencia deben reciclar, y por tanto, mejor 
eficiencia presentan), pero ahora considerando un cierto rizado 
controlado de baja frecuencia en el bus intermedio (i.e. k<0,3). 
Como se puede comprobar la corriente de entrada presenta una 
ligera distorsión adicional en relación a la distorsión natural de los 
RA2. Esta distorsión “extra” se concreta en que ahora la corriente 
no es sinusoidal durante el intervalo [t1, t2] y dicho intervalo no 
está centrado en Lt=/2 (Fig. 4). Para cuantificar la distorsión en 
la corriente de entrada se calcula el FP y la Distorsión Armónica 
Total (DAT) en función de k a partir de (13), (14) y (15). La Fig. 
5 muestra los resultados para los diseños anteriormente o 
presentados en la Fig. 4. Como se puede comprobar en la Fig. 5, 
la distorsión “extra” añadida por permitir cierto rizado controlado 
(i.e. k<0,3) en el bus intermedio se puede considerar despreciable 
en relación a la distorsión que ya presentan de natural los RA2. 
En este punto se va a concluir sobre los resultados obtenidos 
en este análisis de la distorsión de la corriente de entrada de los 
RA2 con un rizado de baja frecuencia controlado en el bus 
intermedio: la distorsión que se añade a la natural es despreciable. 
Esta conclusión es significativa ya que la propuesta a realizar es: 
diseñar tradicionalmente los RA2 (diseño ya propuesto en el 
pasado para cumplir la normativa [11] y mantener una eficiencia 
razonable), pero permitiendo un rizado moderado (i.e. k<0,3) en 
el bus intermedio que permita la sustitución del condensador 
electrolítico por otra tecnología. Así se aumentará la vida útil de 
la lámpara LED de sustitución. 
IV.   RESULTADOS EXPERIMENTALES 
Un prototipo experimental de un RA2 se construyó para 
cumplir con la normativa en EN61000-3-2 Clase D y ENERGY 
STAR® for commercial. Las principales especificaciones del 
mismo son: Cnom=70º, Pgmax=24 W, VO=19 V, fS=110 kHz, 
rango de tensión de entrada americano (i.e., 90√2<Vgp<130√2 
and 60 Hz), operación en MCC (i.e., L=1,8 mH), n2/n1=0.1 y 
dmax=0.6. El RA2 fue diseñado siguiendo el procedimiento 
propuesto en [11] para RLF=43,45 (i.e., LD=0,39 mH) y nS=n1 
(para más detalles véase Fig. 6). Como condensador del bus 
intermedio se utilizaron cuatro condensadores cerámicos de 
2,2 F. El control del RA2 se llevó a cabo con el Circuito 
Integrado (CI) UC3825, diseñando un lazo rápido de la 
corriente de salida capaz de eliminar el rizado de baja 
frecuencia proveniente del bus intermedio. Finalmente a la 
salida del RA2 se contactaron dos filas de 6 LEDs en paralelo.  
La Fig. 7a muestra los resultados experimentales del de la 
corriente de entrada (magenta) y de la tensión de bus intermedio 
(azul). Como se puede comprobar existe rizado de baja frecuencia 
en el bus intermedio. El rizado de vC(t) produce una distorsión 
“extra” en relación a la tradicional en los RA2. Para valorar 
experimentalmente la magnitud de esa distorsión también se mide 
en la Fig. 7b las mismas formas de onda pero con un valor de 
CB=55,8 (añadiendo un condensador electrolítico de 47 F en 
paralelo con los cerámicos). Ahora no existe rizado en el bus 
intermedio y la corriente prácticamente es igual a la de la Fig. 7a. 
En la Tabla II se muestran los resultados experimentales del FP y 
DAT con y sin rizado en el bus intermedio para diversos valores 
de pico de la tensión de entrada. Como se puede comprobar la 
distorsión “extra” que se produce es despreciable en relación al 
natural en los RA2. Finalmente en la Fig. 8 se muestra el contenido 
armónico del RA2 con rizado y los límites de la normativa 
EN61000-3-2 en Clase D. 
TABLA II, FP Y DAT EXPERIMENTALES 
ESPECIFICACIÓN Vgp [Vrms] FP DAT [%] 
RA2 con CB=55,8 F 
90 0,905 50,10 
110 0,854 64,83 
130 0,83 66,71 
RA2 con CB=8,8 F 
90 0,849 47,63 
110 0,812 57,49 
130 0,789 67,04 
 
A continuación se va evaluar el impacto que tiene en la 
corriente de salida (corriente por los LEDs) el rizado de baja 
frecuencia del bus intermedio. En la Fig. 9a se muestra la corriente 
de salida (amarillo) y la tensión del bus intermedio (azul). Se 
puede comprobar cómo el rizado de baja frecuencia es atenuado 
por el lazo de corriente de salida del RA2. La Fig. 9b muestra que 
todo el contenido armónico de la luz emitida está en la zona de 
 
Figura 6. Esquemático del prototipo experimental. 
 
                 (a)                                                               (b) 
Figura 7. Formas de onda características del RA2. a) Con rizado de baja frecuencia 


















44 F 47 pF 4,7 kW























Vgp=110√2 V; CB=8,8 F 





Vgp=110√2 V; CB=55,8 F 
ig(t)
  
operación segura definida por el estándar [14]. Por lo tanto, se ha 
asegurado ausencia del flycker nocivo para la salud. 
Finalmente la Fig. 10 muestra un rendimiento cercano al 80% 
en todo de rango de operación de la tensión de entrada. Es la 
eficiencia esperada en un RA2. Sin embargo, inferior que otras 
soluciones para el diseño de lámparas de sustitución LED. Este es 
el precio a pagar por una solución sencilla y de bajo coste sin 
condensador electrolítico. 
 
V.   CONCLUSIONES 
En este artículo se presenta un convertidor CA/CC para 
aplicaciones LED de lámparas de sustitución basado en un RA2. 
El principio de operación de este tipo de convertidores junto con 
el cambio normativo dispuesto para equipos de iluminación de 
baja potencia, hace posible la eliminación del condensador 
electrolítico sin perjuicio en el cumplimiento de la normativa de 
inyección de armónicos de baja frecuencia y de la calidad de la 
luz emitida (ausencia de flycker). Este artículo demuestra este 
hecho partir de estudios teóricos y su verificación experimental. 
También cabe remarcar que este los RA2 presentan un 
rendimiento menor que otras soluciones y que no son adecuados 
para amplios rango de tensión de entrada (e.g. rango universal). 
Este es el precio a pagar por una solución sencilla y de bajo coste 
sin condensador electrolítico. 
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Figura 8. Contenido armónico del RA2 experimental y límites de la normativa 
EN61000-3-2 Clase D. 
      
                                 (a)                                                                 (b) 
Figura 9. a) Principales formas de onda del RA2 para ejemplificar la ausencia de 
flycker. b) .Contenido armónico de la luz (modulación [%]) dentro de la zona 
segura según [14]. 
 





































































Valor eficaz de la tensión de entrada [V]
82,18
83,2
83,66
